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Wirtschaftlichkeitsbetrachtung Wärmeversorgung Leonhard-Sachs- 

Schule und Reußenbergschule 

 

Machbarkeit Wärmeversorgung Leonhard-Sachs-Schule

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung für die Erneuerung der Heizungsanlage an der Leonhard-Sachs-Schule mit energetisch saniertem Gebäude

Alle Preise inkl. MwSt.

Primärenergiefaktor: 0,2 Primärenergiefaktor: 0,4

CO2-Bilanz nach 20 Jahren (nach LfU): 54 t CO2 CO2-Bilanz nach 20 Jahren (nach LfU): 407 t CO2

Anschaffungskosten (brutto) Anschaffungskosten (brutto)

Pelletkessel 2x 199 kW Pelletkessel 99,9 kW (80% Deckungsanteil)

Erdgasspitzenlastkessel 300 kW (20% Deckungsanteil)

Honorarkosten für Fachplaner: 65.000 €

Anlagenkosten: 200.000 € Baukostenzuschuss (einmalig) 47.600 €

zusätzliche Kosten (Anschluss an Bestand, 60.000 € zusätzliche Kosten (Anschluss an Bestand, 60.000 €

Verteiler, Pumpen,…) Verteiler, Pumpen,…)

Anlagenkosten Neuanschaffung nach 20 Jahren 260.000 € Anlagenkosten Neuanschaffung nach 20 Jahren 0 €

Anlagenkosten ohne Planung: 260.000 €

Anschaffungskosten ges.: 325.000 € Anschaffungskosten ges.: 107.600 €

jährl. verbrauchsgebunde Kosten (brutto) jährl. verbrauchsgebunde Kosten (brutto)

jährl. Wärmeverbrauch: 450.000 kWh/a jährl. Wärmeverbrauch: 450.000 kWh/a

Jahresnutzungsgrad: 82 % Jahresnutzungsgrad: 82 %

Brennstoffbedarf: 548.780 kWh/a Brennstoffbedarf: 548.780 kWh/a

Preis Pellets: 0,049 €/kWh Arbeitspreis: 0,09401 €/kWh

(234,74 €/t)

jährl. Kosten Wärme: 42.305 €/a

jährl. Kosten Pellet: 26.890 €/a

jährl. Stromkosten Pelletkessel: 3.349 €/a

jährl. Stromkosten Gas-BW-Kessel: 279 €/a

jährl. Stromkosten für Pelletkessel: 4.187 €

jährl. verbrauchsgebundene Kosten: 31.077 € jährl. verbrauchsgebundene Kosten: 45.933 €/a

jährl. Betriebskosten (brutto) jährl. Betriebskosten (brutto)

VDI Tabelle (2% Inst. / 2% Wartung) auf Grundpreis: 11.722 €/a

Anlagenkosten ohne Planung: 10.400 € Messpreis (bei einem Zähler): 79 €/a

Bedienung gem. VDI (53 € / h brutto bei 30 Std.) 1.590 €

jährl. Betriebskosten ges.: 11.990 € jährl. Betriebskosten ges.: 11.800 €/a

Verbrauchs- und Betriebskosten: 43.067 €/a Verbrauchs- und Betriebskosten: 57.733 €/a

Wärmepreis: 0,096 €/kWh Wärmepreis: 0,128 €/kWh

Unterhaltskosten nach 20 Jahren (brutto): 861.338 € Unterhaltskosten nach 20 Jahren (brutto): 1.154.659 €

(Verbrauchs- und Betriebskosten) (Verbrauchs- und Betriebskosten)

Gesamtkosten nach 20 Jahren (brutto) 1.186.338 € Gesamtkosten nach 20 Jahren (brutto) 1.262.259 €

(Anschaffungs- und Betriebskosten) (Anschaffungs- und Betriebskosten)

Gesamtkosten nach 20 Jahren (brutto) 1.446.338 € Gesamtkosten nach 20 Jahren (brutto)

(einschl. Neuanschaffung) (einschl. Neuanschaffung)

Aufgestellt:

Crailsheim, 10. Oktober 2019

Johannes Löblein, Peter Ebert

Nach 20 Jahren Neuvertrag

Errichtung einer Heizzentrale durch die Stadt CR Variante 1: Errichtung einer Heizzentrale durch die Stadtwerke CR an

an der LSS mit Pelletkessel  der LSS mit Pellet- und Gas-Spitzenlastkessel als Contracting-Modell



   

  25 
 

 

  

Machbarkeit Wärmeversorgung Reußenbergschule

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung für die Erneuerung der Heizungsanlage an der Reußenbergschule mit Turnhalle

Alle Preise inkl. MwSt

Primärenergiefaktor 0,2 Primärenergiefaktor 0,2

CO2-Bilanz nach 20 Jahren (nach LfU): 32 t CO2 CO2-Bilanz nach 20 Jahren (nach LfU): 32 t CO2

Anschaffungskosten (brutto) Anschaffungskosten (brutto)

Pelletkessel 200 kW Pelletkessel 140 kW 

Anlagenkosten Anschaffung: 120.000 € Baukostenzuschuss (einmalig) 23.800 €

Kosten für Rohrleitungsbau: 15.000 €

Planungskosten: 70.000 € zusätzliche Kosten: 30.000 €

(Anschluss an Bestand, Trinkwasser-

erwärmung, Verteiler, Pumpen,…)

Anlagenkosten Neuanschaffung nach 20 Jahren 160.000 € Anlagenkosten Neuanschaffung nach 20 Jahren 0 €

Anlagenkosten ohne Planung: 135.000 €

Anschaffungskosten ges.: 205.000 € Anschaffungskosten ges.: 53.800 €

jährl. verbrauchsgebunde Kosten (brutto) jährl. verbrauchsgebunde Kosten (brutto)

jährl. Wärmeverbrauch: 220.000 kWh/a jährl. Wärmeverbrauch: 220.000 kWh/a

Jahresnutzungsgrad: 82 % Jahresnutzungsgrad: 82 %

Brennstoffbedarf: 268.293 kWh/a Brennstoffbedarf: 268.293 kWh/a

Wärmeenergie je kg Pellets: 4,8 kWh / kg

jährl. Pelletsverbrauch: 56 t / a Arbeitspreis: 0,09401 € / kWh

Preis Pellets: 0,049 €/kWh jährl. Kosten Wärme: 20.682 € / a

jährl. Kosten Pellets: 13.146 € / a

jährl. Stromkosten Pelletkessel: 2.058 € / a

jährl. Stromkosten Pelletskessel: 2.058 € / a

jährl. verbrauchsgebundene Kosten: 15.204 € / a jährl. verbrauchsgebundene Kosten: 22.740 € / a

jährl. Betriebskosten (brutto) jährl. Betriebskosten (brutto)

VDI Tabelle (2% Inst. / 2% Wartung) auf Grundpreis: 11.638 € / a

Anlagenkosten ohne Planung: 5.400 € Messpreis (bei einem Zähler): 79 € / a

Bedienung gem. VDI (53 € / h brutto bei 30 Std.) 1.590 €

jährl. Betriebskosten ges.: 6.990 € / a jährl. Betriebskosten ges.: 11.717 € / a

Verbrauchs- und Betriebskosten: 22.194 € / a Verbrauchs- und Betriebskosten: 34.457 € / a

Wärmepreis: 0,101 €/kWh Wärmepreis: 0,157 €/kWh

Unterhaltskosten nach 20 Jahren (brutto): 443.888 € Unterhaltskosten nach 20 Jahren (brutto): 689.136 €

(Verbrauchs- und Betriebskosten) (Verbrauchs- und Betriebskosten)

Gesamtkosten nach 20 Jahre (brutto) 648.888 € Gesamtkosten nach 20 Jahre (brutto) 742.936 €

(Anschaffungs- und Betriebskosten) (Anschaffungs- und Betriebskosten)

Gesamtkosten nach 20 Jahre (brutto) 808.888 € Gesamtkosten nach 20 Jahre (brutto) Nach 20 Jahren Neuvertrag

(einschl. Neuanschaffung) (einschl. Neuanschaffung)

Aufgestellt:

Crailsheim,  10. Oktober 2019

Peter Ebert, Johannes Löblein

Errichtung einer Heizzentrale durch die Stadt CR

an der Reußenbergschule mit Pelletkessel

Errichtung einer Heizzentrale durch die Stadtwerke CR

an der Reußenbergschule mit Pelletkessel als Contracting-Modell














